BITACORA DE OBRA

OBRA: REPARACION DE BOMBA S
ELECTRIC 5 HP PH1 V-4 @ 220 VOL

UMERGIBLE INOX CON MOTOR EECTRICO SUMERGIBLE FRANKLIN
TS EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL

SALVADOR ZAC.
DIA ACTIVIDAD
INICIA TERMINA
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE INOX CON MOTOR
01/08/2018 AL 01/08/2018 |ELECTRICO SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 5 HP PH1 V-4
@220 VOLTS
02/08/2018 AL 02/08/2018 |MANIOBRA DE INSTALACION 1 1/4" @80 MTS
02/08/2018 AL 02/08/2018 |EMPATE ELECTRICO
03/08/2018 AL 03/08/2018 |TUBO DE 1 1/4" X 6.4 MTS C-40 NPT Fo Go
03/08/2018 AL 03/08/2018 |COPLE DE 1 1/4" C-40 NPT Fo Go
04/08/2018 AL 04/08/2018 | MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION 3" @134 MTS
04/08/2018 AL 04/08/2018 |EMPATE ELECTRICO
04/08/2018 AL loaosi2018 |ARRANQUE Y MONITOREO DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR3R100/30
05/08/2018 AL |05/08/2018 |(29 IMP) CON MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE BAMSA MSU10-
6 DE 10 HP PH3 @ 440 VOLTS
VUELTA DE GRUA PARA INTENTO DE MANIOBRA DE
05/08/2018 AL |05/08/2018 |5EQINSTALACION (NO SE PRESENTO NADIE A LA MANIOBRA
06/08/2018 AL lo6/08/2018 |MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION 3" @135 MTS
07/08/2018 AL lo7/082018 |ARRANQUE Y MONITOREO DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO
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